PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GORLICACH

Gorlice, dnia 14.02.2024 r.
ON-HK.9022.3.1.2024

Centrum Rekreacyjno-Lecznicze
"GLINIK"” I Sp. z 0. O.
38-316 Wysowa-Zdroj 101/8

Zbiorcza ocena wody na krytej ptywalni rehabilitacyjnej
w Centrum Rekreacyjno-Leczniczym “Glinik” I w Wysowej-Zdroj
za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach na podstawie art. 4 ust.1
ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 338 ze zm.) oraz § 4 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1230), po zapoznaniu sie¢ ze sprawozdaniami z badan prébek wody pobranych
w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody, prowadzonej przez zarzadzajgcego ptywalnia,
wynikami badan wody pobranej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Gorlicach oraz na podstawie dokumentacji z kontroli sanitarnej, przedstawia zbiorcza
ocene wody na krytej ptywalni rehabilitacyjnej, administrowanej przez Centrum Rekreacyjno-
Lecznicze "Glinik” I Sp. z 0. 0. w Wysowej-Zdrdj.

Woda doprowadzana na ww. ptywalnie pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wode, realizowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej,
38-316 Wysowa-Zdréj 69 i jest pod biezgcym nadzorem sanitarnym. Jakos$¢ wody
z przedmiotowego wodociggu jest zgodna z wymogami sanitarnymi okreslonymi
W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie Jakosci wody
przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PafAstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach zatwierdzit harmonogram poboru
prébek wody przedstawiony przez zarzadzajacego ptywalnia.

Zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagari, jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach, W analizowanym okresie
od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., stwierdzono:

1. Zarzadzajacy ptywalnig przeprowadzat biezacy obserwacje wody, prowadzit nadzor
pracy urzadzen oraz rejestrowat wyniki pomiarow wody basenowej, a wyniki
i spostrzezenia oraz podejmowane czynnosci byly na biezaco odnotowywane
i udokumentowane, co przedstawiano systematycznie w trakcie biezacych kontroli
sanitarnych na terenie obiektu.
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2. Zarzadzajacy ptywalnia wykonywat systematycznie, zgodnie z ustalonym
z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gorlicach harmonogramem
badania jakosci wody w akredytowanym laboratorium, a wyniki na biezaco przesytat
do tutejszego Inspektora.

3. Wyniki badania wody na ptywalni wykonywane przez zarzadzajacego ptywalnig
spetniaty wymagania sanitarne zawarte w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda
na pfywalniach i byty przedstawiane w formie Komunikatu dla klientéw ptywalni.

4. Zakres i czestotliwos¢ wykonywanych badan wody oraz zastosowane metodyki
referencyjne analiz byly zgodne z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda
na ptywalniach.

5. Na podstawie sprawozdania z badania prébki wody przeprowadzonego przez Dziat
Laboratoryjny Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, pobranej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach w miesigcu:

a) czerwcu: z systemu cyrkulacji wody basenowej, stwierdzono zawyzong wartos¢
ogdlnej liczby mikroorganizméw w temperaturze 36°C po 4444 h (23 jtk/1 ml) oraz
metnosci (0,34 NTU);

b) listopadzie: z natrysku w szatni, przy niecce basenowej, stwierdzono zawyzong
warto$¢ bakterii z rodzaju Legionella (240 jtk/100 ml), z systemu cyrkulacji wody
basenowej, stwierdzono zawyzong warto$¢ ogdlnej liczby mikroorganizméw
w temperaturze 36°C po 44+4 h (87 jtk/1 ml) oraz metnosci (0,4 NTU);

Po podjetych stosownych dziataniach naprawczych przez zarzadzajgcego uzyskano
poprawe jakosci wody.

6. Zarzadzajacy obiektem na biezaco uaktualniat Komunikaty w przypadku wystgpienia
zmian jakosci wody na ptywalni, w zakresie spetnienia wymagan rozporzadzenia lub
stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych wartosci parametrow.

Majac na uwadze powyzsze, dokonujac zbiorczej oceny za wskazany okres
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, ze woda
na krytej ptywalni rehabilitacyjnej, administrowanej przez Centrum Rekreacyjno-
Lecznicze "Glinik” I Sp. z 0. 0. w Wysowej-Zdréj — odpowiada wymaganiom
o ktorych mowa w § 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie wymagar, jakim powinna odpowiadac woda na pfywalniach.

Zgodnie z § 7 przywotanego rozporzadzenia zarzadzajacy ptywalnia w komunikacie
zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej (jezeli taka
jest prowadzona), informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakosci wody na ptywalni dokonanej
przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach.

r Jadwliga Wéjtowicz

strona2z3




